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-261te behouden
Pleister

6,46 sq m
waslokaal

LEGENDE :

AARDGASLEIDING

GASDETECTOR

SIRENE GASDETECTIE

DRUKKNOP NOODSTOP GAS

GASINSTALLATIE

VERWARMINGSINSTALLATIE

KRANEN EN KLEPPEN

AANVOER CV-LEIDING OPBOUW (vals plafond)
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L0.18
443
443

+90Linoleum

Verlaagd plafond
13,03 sq m

boekenparadijs

L0.16
443
443

+90Linoleum

Verlaagd plafond
23,63 sq m

snoezelruimte

Circulatie +0
443
443

+90Linoleum

Verlaagd plafond
44,34 sq m

L0.17
443
443

+90Linoleum

Verlaagd plafond
41,28 sq m

kleuterklas

L0.15
443
443

+90Linoleum

Verlaagd plafond
37,83 sq m

kleuterklas

L0.11
443
250

+90keramische tegel
Verlaagd plafond

6,11 sq m
toilet

L0.10
443
250

+90te behouden
Pleister

2,28 sq m
TOILET

L0.08
443
443

+90Plankenvloer
Spuitpleister
20,22 sq m

onthaal
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443
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+90Plankenvloer
Pleister

8,47 sq m
ehbo

L0.06
443
443

+90Plankenvloer
Spuitpleister

7,38 sq m

gesprekslokaal

Circulatie +0
443
443

+90Tegels
Spuitpleister
30,39 sq m

Circulatie +0
443
443

+90Tegels
Spuitpleister
38,07 sq m

L0.05
443
443

+90Plankenvloer

Spuitpleister
24,11 sq m

zorglokaal L0.04
443
443

+90Linoleum

Spuitpleister
38,75 sq m

onthaalklas L0.03
443
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+90Linoleum

Spuitpleister
44,07 sq m

onthaalklas

L0.01
443
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+90Plankenvloer

Spuitpleister
22,34 sq m

directie
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443
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+90Plankenvloer
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kopielokaal
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GASINSTALLATIE

VERWARMINGSINSTALLATIE
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L1.05
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220

+556Linoleum

Houten roostering
16,24 sq m

crearuimte
L1.07
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+556Plankenvloer
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6,42 sq m
+2.98
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L1.01
445
445

+556Plankenvloer

Spuitpleister
64,51 sq m

bewegingsruimte

L1.06
445
250

+556Keramische tegel
Pleister

4,23 sq m
sanitair

L1.02
445
445

+556Plankenvloer
Pleister

18,86 sq m

opberglokaal

L1.04
445
445

+556Linoleum

Spuitpleister
23,9 sq m

snoezelruimte

L1.11
445
445

+556Linoleum
Spuitpleister

45,4 sq m
kleuterklas

Circulatie +1
445
445

+556Linoleum

Spuitpleister
63,55 sq m

Circulatie +1
445
445

+556Linoleum
Spuitpleister
12,67 sq m

L1.09
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+556te behouden
te behouden
1,48 sq m

toiletL1.10
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239

+556te behouden
te behouden

0,62 sq m

berging

L1.17
445
445

+556Linoleum

Verlaagd plafond
42,08 sq m

kleuterklas

L1.16
445
445

+556Linoleum

Verlaagd plafond
24,02 sq m

snoezelruimte

L1.15
445
445

+556Linoleum

Verlaagd plafond
38,53 sq m

kleuterklas

Circulatie +1
445
445

+556Vinyl
Verlaagd plafond

47,16 sq m

L1.18
445
445

+556Linoleum

Verlaagd plafond
14,48 sq m

bewegingshoek

h raam: 270
h tablet: 100

h raam: 270
h tablet: 100

h raam: 270
h tablet: 100

h raam: 270
h tablet: 100

h raam: 270
h tablet: 100

h raam: 270
h tablet: 100

h onder balk: 260
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+556Linoleum

Spuitpleister
45 sq m

kleuterklas
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AARDGASLEIDING

GASDETECTOR

SIRENE GASDETECTIE

DRUKKNOP NOODSTOP GAS

GASINSTALLATIE

VERWARMINGSINSTALLATIE

KRANEN EN KLEPPEN

AANVOER CV-LEIDING OPBOUW (vals plafond)

AANVOER CV-LEIDING INBOUW (chape)

RETOUR CV-LEIDING  OPBOUW (vals plafond)

RETOUR CV-LEIDING INBOUW (chape)
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KANAAL MET BRANDVRIJE OMKASTING

AANVOER VERSE LUCHT VENTILATIE
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WANDROOSTER EXTRACTIE
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DEURROOSTER - BRANDWERENDRF

DRIEWEGMENGKRAAN

AFSLUITKRAAN

TERUGSLAGKLEP

VEILIGHEIDSVENTIEL

VERSCHILDRUKVENTIEL

ELEKTROMAGNETISCHE KLEP

AFSLUITKRAAN - VERGRENDELD IN OPEN STAND

REGEL- EN AFSLUITKRAAN

GEMOTORISEERDE AFSLUITKRAAN

OVERSTORTVENTIEL

EVENWICHTSFLES

EXPANSIEVATEXP

GASTELLER

FILTER

GASFILTER

GASKRAAN

GEMOTORISEERDE GASKRAAN

MANOMETER GAS

RADIATOR

VLOERVERWARMING

GASDRUKREGELAAR

RADIATOR
RADIATOR

AKOESTISCHE FLEXIBEL

REINIGINGSLUIK LUCHTKANAAL

LIJNROOSTER

COLLECTORDN25

RK

NAVERWARMINGSBATTERIJ ELEKTRISCHEL

BUITENVOELER (LUCHTTEMPERATUUR)

VOELER (WATERTEMPERATUUR)

REGELING

REGELAARR

KAMERTHERMOSTAAT

ELEKTRISCH BORD HVACHVAC

TERUGSLAGKLEP PVC

CO2 CO2 VOELER

STANDENSCHAKELAAR VENTILATIE

CAV

M

M

M

M
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+5.95

KLAS LS

KLAS LS

OPBERGRUIMTE
02.02

EI 30' EI 30'

TRIBUNE
36 KINDEREN

EI 30'

EI 30'

circulatie +2
393
393

+1024Linoleum

Verlaagd plafond
22,55 sq m

L2.01
393
393

+1024Plankenvloer

Spuitpleister
43,03 sq m

polyvalent lokaal

L2.02
393
393

+1024Linoleum

Spuitpleister
40,9 sq m

polyvalente ruimte

L2.08
393
393

+1024Plankenvloer
Spuitpleister
11,48 sq m

zorglokaal

L2.10
393
285

+1024te behouden
te behouden

1,37 sq mL2.11
393
277

+1024te behouden
te behouden

0,7 sq m

circulatie +2
393
393

+1024Linoleum

Spuitpleister
53,93 sq m

h onder balk: 363 cm

h onder balk: 363 cm

L2.03
393
393

+1024Linoleum
Spuitpleister

44,8 sq m
klaslokaal

h deur: 230

L2.09
393
250

+1024Keramische tegel
Pleister

6,48 sq m
sanitair

HOE IN TE REKENEN ?
UTIL > STRUCTUREEL ?

L2.15
388
388

+1024Linoleum

Verlaagd plafond
42,39 sq m

klaslokaal

L2.16
388
388

+1024Linoleum

Verlaagd plafond
46,12 sq m

klaslokaal

L2.17
388
388

+1024Linoleum

Verlaagd plafond
48,33 sq m

klaslokaal

Circulatie +2
388
388

+1024Linoleum

Verlaagd plafond
32,75 sq m

L2.04
393
393

+1024Linoleum

Spuitpleister
39,81 sq m

klaslokaalL2.06
393
393

+1024Linoleum

Spuitpleister
45,12 sq m

klaslokaal

LEGENDE :

AARDGASLEIDING

GASDETECTOR

SIRENE GASDETECTIE

DRUKKNOP NOODSTOP GAS

GASINSTALLATIE

VERWARMINGSINSTALLATIE

KRANEN EN KLEPPEN

AANVOER CV-LEIDING OPBOUW (vals plafond)

AANVOER CV-LEIDING INBOUW (chape)

RETOUR CV-LEIDING  OPBOUW (vals plafond)

RETOUR CV-LEIDING INBOUW (chape)

CIRCULATIEPOMP

TOERENTALREGELENDE POMP

THERMOSTAAT

MANOMETER
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VARIABEL DEBIETREGELKLEPVAV

WERVELROOSTER

WANDROOSTER PULSIE

WANDROOSTER EXTRACTIE

PULSIE/EXTRACTIEVENTIEL

DEURROOSTER

DEURROOSTER - BRANDWERENDRF

DRIEWEGMENGKRAAN

AFSLUITKRAAN

TERUGSLAGKLEP

VEILIGHEIDSVENTIEL

VERSCHILDRUKVENTIEL

ELEKTROMAGNETISCHE KLEP

AFSLUITKRAAN - VERGRENDELD IN OPEN STAND

REGEL- EN AFSLUITKRAAN

GEMOTORISEERDE AFSLUITKRAAN

OVERSTORTVENTIEL

EVENWICHTSFLES

EXPANSIEVATEXP

GASTELLER

FILTER

GASFILTER

GASKRAAN

GEMOTORISEERDE GASKRAAN

MANOMETER GAS

RADIATOR

VLOERVERWARMING

GASDRUKREGELAAR

RADIATOR
RADIATOR

AKOESTISCHE FLEXIBEL

REINIGINGSLUIK LUCHTKANAAL

LIJNROOSTER

COLLECTORDN25

RK

NAVERWARMINGSBATTERIJ ELEKTRISCHEL

BUITENVOELER (LUCHTTEMPERATUUR)

VOELER (WATERTEMPERATUUR)

REGELING

REGELAARR

KAMERTHERMOSTAAT

ELEKTRISCH BORD HVACHVAC

TERUGSLAGKLEP PVC

CO2 CO2 VOELER

STANDENSCHAKELAAR VENTILATIE

CAV

M

M

M

M
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WATERTELLER
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circulatie +3
535
535

+1435Linoleum

Spuitpleister
74,1 sq m

+8.92

RW dak

RW

EI 30' EI 30'

21
40

72
09

,8

6355

40
0,

1

EI 30'

EI
 30

'

rookluik

L3.01
535
535

+1435Plankenvloer
Pleister

30,52 sq m

polyvalent lokaal

L3.03
535
535

+1435Linoleum
Spuitpleister
44,61 sq m

klaslokaal

L3.11
274
274

+1435Plankenvloer
Pleister

2,64 sq m

berging

L3.06
535
274

+1435Plankenvloer

Dakgebinte
4,09 sq m

berging

L3.04
535
535

+1435Linoleum
Spuitpleister
39,96 sq m

klaslokaalL3.05
535
535

+1435Linoleum
Spuitpleister
44,47 sq m

klaslokaal

L3.15
535
535

+1435Linoleum

Verlaagd plafond
39,58 sq m

klaslokaal

L3.16
535
535

+1435Linoleum
Verlaagd plafond

42,75 sq m
klaslokaal

L3.17
535
535

+1435Linoleum

Verlaagd plafond
44,46 sq m

klaslokaal

circulatie +3
535
535

+1435Linoleum

Verlaagd plafond
47,47 sq m

L3.10
274
274

+1435keramische tegel
Pleister

3,65 sq m
toilet

L3.08
274
274

+1435Keramische tegel
Pleister

7,89 sq m
sanitair

L3.02
535
535

+1435Linoleum

Spuitpleister
39,35 sq m

polyvalente ruimte

LEGENDE :

AARDGASLEIDING

GASDETECTOR

SIRENE GASDETECTIE

DRUKKNOP NOODSTOP GAS

GASINSTALLATIE

VERWARMINGSINSTALLATIE

KRANEN EN KLEPPEN

AANVOER CV-LEIDING OPBOUW (vals plafond)

AANVOER CV-LEIDING INBOUW (chape)

RETOUR CV-LEIDING  OPBOUW (vals plafond)

RETOUR CV-LEIDING INBOUW (chape)

CIRCULATIEPOMP

TOERENTALREGELENDE POMP

THERMOSTAAT

MANOMETER

T

M

REGELING

PULSIE KANAAL VENTILATIE

EXTRACTIE KANAAL VENTILATIE

AFVOER VERVUILDE LUCHT VENTILATIE

BRANDKLEP

VENTILATIE

GELUIDDEMPER

REGELKLEP

CONSTANT DEBIETREGELKLEP

KANAAL MET BRANDVRIJE OMKASTING

AANVOER VERSE LUCHT VENTILATIE

KANAAL BOVENLIGGEND

VARIABEL DEBIETREGELKLEPVAV

WERVELROOSTER

WANDROOSTER PULSIE

WANDROOSTER EXTRACTIE

PULSIE/EXTRACTIEVENTIEL

DEURROOSTER

DEURROOSTER - BRANDWERENDRF
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